MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS INSTALACIÓNES ELECTRICAS Y  SANITARIAS DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR “GENERAL JOSE DE SAN MARTIN”

CPM CASTILLO GRANDE – TINGO MARIA

LEONCIO PRADO – RUPA RUPA -  HUÁNUCO
1. Generalidades
2. Sistema de puesta a tierra
Generalidades

El presente proyecto comprende el desarrollo a nivel de supervisión en obra, de las instalaciones eléctricas y sanitarias para la Ampliación y Equipamiento del C. E. P.

1.1. ALCANCE DEL PROYECTO


El proyecto comprende la verificación de las instalaciones interiores a nivel de agua y desagüe y electricidad.


El proyecto se ha desarrollado en base a los planos de arquitectura.

1.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.2.1. Elementos Componentes

El proyecto está compuesto por:

a) Sistema de instalaciones interiores de agua y desagüe.

b) Sistema de instalaciones interiores eléctricas.

c) Sistema de instalaciones exteriores de agua y desagüe.

Dentro de las instalaciones interiores se ha considerado lo siguiente:

· Instalaciones de agua y desagüe de SS.HH. varones, SS.HH. mujeres y Laboratorio.

Sistema de Agua Fría.- El sistema de agua comprende el diseño de la alimentación principal y ramales de distribución que dan servicio de agua potable a todos los aparatos sanitarios previstos en el proyecto arquitectónico.

La acometida de agua es con tubería PVC 3/4” en forma directa de la red existente, pasando por una llave general tipo compuerta, alimentando de allí a los inodoros, lavatorios y urinarios de servicios higiénicos.

La conexión a cada aparato sanitario es:

· Inodoro

1/2” pulg.

· Lavatorios

1/2” pulg.

· Urinario

1/2” pulg.

Los servicios higiénicos tendrán una válvula de control de ingreso de agua, así como la zona de servicio.

Todos los diseños de instalaciones de agua fría se aprecian en los planos respectivos.

Sistema de Desagüe y Ventilación.- Se ha diseñado el sistema de desagüe y ventilación teniendo en cuanta las normas vigentes y el criterio de diseño en esta área.

La conexión a cada aparato sanitario es:

· Inodoro

4”

· Lavatorio

2”

· Ventilaciones
2”

La evacuación de las aguas servidas de los aparatos es por gravedad con descarga a caja de registro de 0.30X0.60 m, ubicada en la parte externa del módulo de SS. HH.

La descarga final será al sistema de desagüe público a través de las tuberías de desagüe de 4”. Las tuberías de ventilación deberán prolongarse 0.30 m. SNPT del techo o muro en donde sea factible y con ventilación de pared para los casos que no sea factible este sistema. Esta ventilación terminara en sombrerete de ventilación con rejilla metálica a prueba de insectos.

Todos los diseños de instalaciones de desagüe y ventilación se aprecian en los planos respectivos.

Código y Reglamentos

Todos los trabajos se efectuaran de acuerdo con los requisitos de las secciones aplicables a los siguientes códigos o reglamentos:

· Reglamento Nacional de Construcciones.

· Asimismo se deberán de realizar todas las pruebas técnicas.

Pruebas


Efectuar prueba hidráulica a la red de agua a 100Ib/pulg2, durante 15 minutos mínimo, taponeando las salidas previamente, sin presentar fugas de agua durante el proceso.


Las tuberías de desagüe se llenaran de agua permaneciendo así por espacio de 24 horas mínimo, sin presentar fugas de agua, de presentarse fugas se realizara la reparación y repetirse las pruebas indicadas.

1.3. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de la presente memoria es dar una descripción de las instalaciones sanitarias y eléctricas, comunicaciones y seguridad que se encuentran en el CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR “GENERAL JOSE DE SAN MARTIN” en el CPM CASTILLO GRANDE.
1.4. UBICACIÓN
El inmueble se encuentra ubicado en la Av. JOSE CARLOS MARIATEGUI Nº 560 casco urbano CPM CASTILLO GRANDE,  distrito de  RUPA RUPA, provincia de LEONCIO PRADO, departamento de HUANUCO.

.
SUMINISTRO
· Sistema de utilización en B.T. en 220 V.: Alumbrado y Tomacorrientes.

· Sistema de Iluminación interior y exterior.


SISTEMA DE UTILIZACIÓN
· Red de Alimentación.

· Red de Alumbrado y Tomacorrientes.

REDES DE ALIMENTACIÓN

Estará comprendido por el tablero general (TG-03) proyectado, y así mismo tanto para el modulo administrativo como para el SS.HH.

RED DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL



Está comprendido por el Tablero General (TG-03) proyectado en el módulo administrativo ya que el TG-01 y TG-02 son existentes, el TG-03 será alimentado directamente por el medidor existente en la pared de la fachada, que es suministrado por la acometida, el alimentador principal cuenta con cables 3-1x150mm2 NYY + 1x25mm2 TW/T TUB. PVC SAP –P ELECTRICA Ø 65mm

RED DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES


Se ha proyectado del tipo empotrado con capacidad para satisfacer demandas según y de acuerdo a la calificación correspondiente.

Los circuitos de alumbrado y tomacorrientes serán de 20 y 25 amperios, y se utilizarán conductores de cobre con aislamiento tipos TW y THW. Adicionalmente se han previsto circuitos de reserva a ser cableados cuando las necesidades lo requieran.

1.5. SISTEMA DE ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN INTERIOR


Se utilizará el sistema de iluminación directa con artefactos fluorescentes de 36 W, 18 W ubicados en luminarias con rejillas difusoras y montaje de superficie o adosado. 

ILUMINACIÓN EXTERIOR



Se utilizará el sistema de iluminación directa con artefactos fluorescentes de 36 W, 18 W ubicados en luminarias con rejillas difusoras y montaje de superficie o adosado. 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La alimentación eléctrica del sistema proyectado, se ha previsto desde la red principal de servicio público. a 220 V. que estará ubicada en el tablero general de distribución eléctrica interna que se ubica en la parte lateral del cerco perimétrico, mejor conocida como fachada.


Red de Distribución del Sistema de Utilización

· Tensión de Servicio
:
220 V.

· Factor de Potencia
:
0.9

· Frecuencia


:
60 Hz.

POTENCIA INSTALADA Y MÁXIMA DEMANDA


Partiendo de la aplicación de la carga unitaria o calificación eléctrica correspondiente y del área a construirse, se ha podido determinar:

PARTES QUE COMPRENDEN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

a).- Tubería tipo pesada de protección del cable alimentador, desde la red del subsistema de Distribución Secundaria hasta los bornes terminales de la caja porta medidor de energía. Luego desde éste hasta el tablero de Distribución TD-01, a través de una tubería soterrada.

b).-Los conductores alimentadores de 2x 4 mm2 TW, desde la caja porta medidor de energía hasta los bornes terminales del Tablero de Distribución.

c).-El Tablero de distribución TD-01, con su respectivo interruptor de protección para el circuito derivado de alumbrado y tomacorrientes.

d).-El circuito derivado de alumbrado y tomacorrientes, con sus respectivos conductores debidamente protegidos con tubería Pvc-L

e).-Los diferentes accesorios tales como interruptores, tomacorrientes y otros

f).-Pozo de tierra, según detalle en plano eléctrico del proyecto.

1.6. SISTEMA DE POZO TIERRA:


Se ha previsto un Pozo de Tierra para el Tablero General, ubicada en una parte libre al acceso a las personas, todos los tableros de distribución cuentan con un conductor de 10 mm2 de cobre desnudo en un tubo de 25 mm de diámetro, que se conecta con el tablero general y este con el pozo a tierra donde convergen todos las bombas eléctricas que tienen dicha conexión.

CODIGOS Y REGLAMENTOS

Todos los trabajos se efectuarán de acuerdo con los requerimientos de las acciones aplicables a los siguientes Códigos y Reglamentos

· Código Nacional de Electricidad-Tomo V edición 1992

· National Electric Code (USA), edic. –1985

· Reglamento Nacional de Construcciones, última edición

Todo material y forma de instalaciones se hallen o no mencionados aquí o en los planos deberán satisfacer los requisitos de los Códigos y Reglamentos mencionados, Reglamentos Municipales, Estatales y requerimientos de las Empresas que suministran los Servicios Eléctricos.

CAJAS PARA CENTROS DE LUZ, TOMACORRIENTES Y CONEXIONES


Deberán proveerse cajas de conexión en los puntos donde se indique o donde fuere requerido aunque no esté indicado en los planos.


Todas las cajas serán de fierro galvanizado de tipo liviano. Las orejas para fijar los accesorios serán de una sola pieza con el cuerpo de la caja.

Se usarán los siguientes tipos:

· Cajas octogonales de 100x40 mm de diámetro, para centros de luz y braquetes.

· Cajas rectangulares 100x 55x50 mm, para interruptores, tomacorriente y pulsador de timbre eléctrico.

CONDUCTOS

Serán de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado y liviano, en tramos de 3 metros con campana en un extremo. Los tipos se unirán a las cajas mediante uniones tipo chupón.

Las características técnicas deberán cumplir y estar de acuerdo con las normas ITINTEC.

CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Serán de cobre electrolítico suave, sólido y de 99% de conductibilidad con aislamiento de materiales termoplástico resistente a la humedad y retardante de la llama del tipo tw para los circuitos derivados y alimentador.

Los conductores eléctricos serán para un voltaje nominal de 600V y las secciones están indicadas en el plano del proyecto eléctrico.

Se cumplirán los siguientes requisitos de las normas:

· Conductor TW : ASTM B3 y B8 conductor y

· VDE 0250 para el aislamiento

Los conductores serán continuos de caja a caja, no se permitirán empalmes dentro de la tubería. Los conductores tendrán aislamiento de diferentes colores y serán instalados de acuerdo a:

· Línea monofásica: Negro y rojo

· Vuelta de llave: Azul-verde

· Línea a tierra: Amarillo

SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES:

A. 030-000 ALCANCE:

Esta Sección se aplica a conductores para alumbrado, para equipos electrodomésticos y para circuitos de suministro de energía, y no a otro tipo de conductores, a menos que sea específicamente referido en alguna otra Sección del Código.

B. 030-002 SECCIÓN MÍNIMA DE CONDUCTORES:

Todos los conductores deben ser de cobre y no pueden tener una sección menor que 2,5 mm2 para los circuitos derivados de fuerza y alumbrado y 1,5 mm2 para los circuitos de control de alumbrado; con excepción de cordones flexibles, alambres para equipos; y alambres o cables para circuitos de control.

C. 030-004 CAPACIDAD DE CORRIENTE DE CONDUCTORES Y CABLES.

(1) La máxima corriente que un conductor de una determinada dimensión y un tipo de aislamiento específico puede conducir, está definida de acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 370.301 que hace referencia a la norma IEC 60364-5-523 “Electrical installations of building.

Part 5: Selection and erection of electrical equipment - Section 523: Current-carrying capacities in wiring systems”:

· Para cables multipolares o cables unipolares, es decir, de un solo conductor, tendidos al aire libre de acuerdo a los métodos de instalación E, F y G de la Norma Técnica Peruana NTP 370.301, según se especifica en la Tabla 1; y

· Para conductores en cable o canalización, tendidos en conductos de acuerdo a los métodos de instalación A1, A2, B1, B2, C y D de la Norma Técnica Peruana NTP 370.301, según se especifica en la Tabla 2; y
· Para grupos de más de un circuito conformados por conductores o cables unipolares; o grupos de más de un circuito de cables multipolares, según se especifican en las Tablas 1 y 2, pero aplicando los factores de corrección que se especifican en la Tabla 5C de acuerdo al método de instalación; y

· Para un solo conductor y un cable con 2, 3 o 4 conductores, o un cable armado o con cubierta metálica con 1, 2, 3 o 4 conductores, con conductores con secciones de 50 mm2 o mayores (no contemplados en la NTP 370.301), tendido en forma subterránea, según lo especificado en la Norma IEC 60287 “Calculation of the Electrical Cables. Calculation of the current rating”, o lo especificado por el método de la Norma IEEE, Standard Power Cable Ampacity Tables, IEEE 835.

TOMACORRIENTES

Los tomacorrientes serán del tipo para empotrar, para servicio monofásico, del tipo düplex universal con toma a tierra, para 220V y 15Amp., similares a los de la serie domino de Ticino.

INTERRUPTORES

Unipolares de 10 Amp., 250 V.

Se instalarán todos los interruptores que se indican en los planos los que serán del tipo para empotrar, similares ó iguales a los de la serie Domino de Ticino,

TABLERO DE DISTRIBUCION TD-01

Estarán conformadas de dos partes: caja e interruptor

La caja será de resina termoplástica, del tipo para empotrar, resistente al calor del fuego hasta 650ªC, ajustes herméticos de tapa a caja, similares al E113/4E de la serie de Btdin de ticino.

Los interruptores deberán ser del tipo automático termo magnético bipolar, de diseño integral, sin barra común exterior. Tendrán una capacidad de ruptura de 10 KA. como mínimo, similares al BTD2/15 de la serie Btdin de Ticino.

POSICIÓN DE LAS SALIDAS
La ubicación de las salidas está de acuerdo o lo siguiente:

-Tablero de Distribución 1.80 m. Borde superior

-Braquetes 2.10 m. al eje

-Interruptores 1.10 m. al eje

-Tomacorrientes 0.40 m. al eje

-Tomacorrientes sobre muebles 1.10 m. al eje

Sistema de puesta a tierra
El pozo de puesta a tierra, estará conformado de una varilla de cobre de ½” de diámetro 2,00 m. de longitud, enterrada en tierra cernida mezclada con elementos químicos que disminuyan la resistencia del terreno hasta alcanzar 25 ohmios como máximo valor, llevará un conector de cobre en la parte superior de la varilla


Para efectos de mantenimiento en la parte superior del pozo, se instalará una cajuela de concreto con tapa.

1.7. PRUEBAS A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS


Antes de la instalación de los accesorios, se realizará pruebas de aislamiento entre los conductores, debiendo efectuar la prueba en el circuito alimentador así como también en el circuito derivado.


Las verificaciones y pruebas tienen por por objeto el de controlar que las instalaciones eléctricas interiores han sido ejecutadas de acuerdo con las prescripciones que se dan en el Código nacional de Electricidad – Tomo V


Las verificaciones y pruebas deberán ser verificadas por la Autoridad Competente, que será un Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, pudiendo ser la misma autoridad que tuvo a cargo la revisión y aprobación del proyecto respectivo.


Las pruebas son: Inspecciones, comprobaciones y Mediciones que estarán de acuerdo a las Tablas 9-I y 9-II del Código Nacional de Electricidad –Tomo V.

Las pruebas a efectuar son las siguientes.

- Entre cada uno de los conductores

- Entre todos los conductores activos.


Esta prueba es necesaria solo para los conductores situados entre interruptores, dispositivos de protección y otros puntos en los cuales el circuito pueda ser interrumpido.
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